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Zleceniodaweca:

Badany obiekt:

Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébkobiorca:

Data pobierania:
Data dostarczenia:

PCA LABORATORIUM
e Akredytowane w zakresie pobierania i badania probek Katowice, 2017-05-26
AKREDYTACS) wod, sciekow, odpadow, osadow, gleb Strona: 1/2

oraz pomiarow hatasu, biogazu e
% i emisji zanieczyszczen do powietrza OBIKS 05/1878/2017/LB
BADANIA

AB 213
RAPORT Z BADAN NR 9105/ LB / 2017

POLCARGO-MEDYKA Spoétka z o.0.
Oddziat w Krakowie

ul. Dobrego Pasterza 48/14
31-416 KRAKOW

Woda Stan prébki: bez zastrzezen

Wodociagi Lanckorona, SUW lzdebnik
Woda do spozycia

Pobieranie i transport POLCARGO (AK 010)

2017-05-17
2017-05-17

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 231820

Numer proby 231820:

Wynik Niepewnosé
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosc 1.0 NTU 0.2 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN 1 [1-2]
Y pH s 0.2
Y Przewodnosé elektryczna wtasciwa w 25°C 500 pS/cm 15 pS/cm
Y Azot amonowy <0.20 mg/l
Y Jon amonowy <0.26 mgl/l
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0, posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania
powyzszych badan nr NS/HKiS/4560/ZL/61-171/2016 wydane dnia 18.11.2016r.

Data rozpoczecia badan biologicznych:17.05.2017r.

Data zakoriczenia badan biologicznych:18.05.2017r.

Data zakoriczenia pozostatych badan: 25.05.2017r.

Barwa: Akceptowalna, bez nieprawidtowych zmian.

Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny, bez nieprawidtowych zmian.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny, bez nieprawidfowych zmian.
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