Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach
ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice
tel. 33 8234658, tel./fax 33 8233511; e-mail:psse.wadowice@pis.gov.pl
koK ok koK Kok sk ok Kok sk ok ok ok sk ok ok ok sk sk sk ok sk ok sk oK Kok sk sk sk 3k kK ok koK Sk sksk sk ok sk ok ok Skokok sk sk sk ok skok ok ok sk ok sk ok sk sk skok ok sk sk skoke sk ok sk skokok sk skok sk sk kok
PSE/NS/HK/0281/10/654 /16
Wadowice, dnia 10 lutego 2016r.

GZB w Lanckoronie

Wptyneto dnia .....3.5-89 1016
Nr ? 1' 6

Wojt Gminy
Lanckorona

Ocena okresowa jakosci wody do spozycia za 2015r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. Nr 1412) i § 19 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015,
poz. 1989) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan jakosci wody,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach dokonat oceny okresowej za 2015r.
Woda na teren gminy dostarczana jest przez Gminny Zaktad Budzetowy w Lanckoronie.

W ramach kontroli sanitarnej i kontroli wewnetrznej prowadzonej przez przedsiebiorstwo
ogdtem pobrano 11 prébek wody z 4 statych punktéw monitoringowych.

Zakres badanych parametréw objetych monitoringiem kontrolnym i przeglagdowym:
Monitoring kontrolny

1.Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne: metno$¢, barwa, zapach, smak, odczyn,
przewodnosc¢, jon amonowy.

2.Parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, bakterie grupy coli.

Monitoring przegladowy

1.Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne: chlor wolny, metnosé, barwa, zapach, odczyn,
smak, jon amonowy, azotany, azotyny, zelazo, mangan, twardosc¢, przewodnosc, fluorki, chlorki,
siarczany, utlenialnos¢, aluminium, otdéw, kadm, miedz, chrom, nikiel, bromiany, cyjanki, suma
tréjhalometandw, suma WWA, benzo(a)piren, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-
dichloroetan, suma pestycydow, soéd, antymon, arsen, bor, selen, rtec.

2.Parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli, ogdina liczba

mikroorganizmow w 22°C + 2°C po 72 h.

W jednej probce stwierdzono ponadnormatywng metnos¢, przekroczenie byto krotkotrwate

i podjete przez przedsiebiorstwo dziatania naprawcze usunety nieprawidtowosé, co zostato

poparte prawidtowym wynikiem badania.



Pozostate probki wody w badanym zakresie odpowiadaty wymaganiom mikrobiologicznym
i fizykochemicznym okreslonym w zatgcznikach 1-4 Rozporzadzenia, Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

z 2015, poz. 1989).
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